
 
質 問 回 答 書  

 
平成３０年４月２６日 

入札参加者 各位 
公立大学法人 大阪府立大学   
総務部 総務・施設課 施設室 

 
次の入札案件の、関係資料等に関する質問について、下記のとおり回答します。 

 
記 

 

業 務 名 称 大阪府立大学 C2棟体育館内卓球場床改修工事   

 
 

No. 

質問事項 
回答 

資料名称 項目・ページ 内容 

１ 図面 Ａ－０４ 改修前の平面図に、地窓Ｗ＝

1,000とありますが、Ｈ寸法を教
えて下さい。 
また、巾木との取合せはあります

か。 

平面図の表記に過誤があり、地窓の幅は額縁外々寸法＝

1580、額縁内々寸法＝1500、高さは、床天端レベルか
ら額縁外まで H＝640、床天端レベルから額縁内まで
H=600。 
また巾木は額縁当たりの納まり。 

２ 設計図書 A-01図 
第 2章 仮設工事 

仮設トイレ及び手洗いは既存利

用は可能でしょうか。 
ご指示下さい。 

工事関係者が利用できるトイレ及び手洗いを確保する。 
 

３ 補足説明

書 
2、補足事項 
（11）、（12） 

搬出入時の安全対策がうたわれ

ておりますが、必要と考えられる

工種毎に１名配置するものと考

えて宜しいでしょうか。ご指示下

さい。 

お見込みのとおり。 

４ 業務概要

書 
設計図書 

3．業務内容 
（1）一般業務 
A-01図 
第 6 章内装改修工
事 

一般業務内容に別途工事（防蟻工

事）と記載がありますが、設計図

書に合板類に防虫処理にチェッ

クが入っております。 
合板防虫処理は不要と考えて宜

しいでしょうか。 
ご指示下さい。 

設計図書のとおり必要。 

５ 設計図書 A-01図 
第 6 章内装改修工
事 

（C）合板類に全て難燃処理を施
したものと記載がありますが、今

回の必要でしょうか。ご指示下さ

い。 

設計図書のとおり必要。 



６ 設計図書 A-01図 
第 6 章内装改修工
事 

ビニル床シート「タフレックス

MALTI-USE」納期が 3か月半と
メーカー回答がありましたが、上

記シリーズ内の「ウッドナチュラ

ル」であれば対応可能との返答。

ウッドナチュラルでの見積とさ

せて頂いて宜しいでしょうか。 
ご指示下さい。 

「ウッドナチュラル」での見積りで可。 

７ 設計図書 A-01図 
第 1 章一般共通事
項 

室内濃度測定が床面積にて記載

されておりますが、今回一室の改

修の為測定を 1 か所と考えても
宜しいでしょうか。 
ご指示下さい。 

設計図書のとおり 3箇所必要。 

８ 設計図書 A-02図 
第 11 章ｺﾝｸﾘｰﾄ工
事 

床下土間コンクリートは非構造

体と考え JIS 規格品を使用する
ことで、月旬平均気温と補正値」

及び 6･9･5 並びに 6･12･6（e）
の各種試験と補正値は不要と考

えて宜しいでしょうか。ご指示下

さい。 

構造体コンクリートとし、設計図書のとおり。 
なお、表 6.9.2中の「（a）」は、「公共建築工事標準仕様
書（建築工事編）」平成 28年度版」6.9.3(a)をいう。 

９ 設計図書 A-04図 
 

防湿フィルム敷きにあたり、束石

撤去跡を平滑にする必要性はな

いものと考えて宜しいでしょう

か。 
ご指示下さい。 

完全に平滑とする必要はないが、束石撤去跡の状態によ

り、防湿フィルムの敷き込み、下地構成材の安定した設

置に支障が生じないよう、束石の撤去及び撤去跡の処理

を行うこと。 

10 設計図書 A-04図 既存土間と新設土間が防湿フイ

ルムにて絶縁状態となり、コンク

リートの浮き等が考えられます。

既存土間絵の定着を考慮する必

要性はないでしょうか。必要性が

あれば仕様等をご指示下さい。 
 

不要とする。ただし、既存土間の状態を確認のうえ、施

工方法等について、施工時に協議のうえ行うこと。 

11 設計図書 A-01図 
第 2章仮設工事 
補足説明書 

現場事務所及び作業員詰所設置

の明記がありません。ハウス（2.3
ｍ5.7ｍ程度）を 2 棟若しくは 3
棟設置と電気引込可能な場所を

提供頂けるのでしょうか。 
ご指示下さい。 

発注者にて室を確保する。 

12 設計図書 A-04図 
 

土間下防湿フィルムの仕様が記

載されておりません。「ポリエチ

レンフィルム」0.15ｍｍ１枚敷き
と考えて宜しいでしょうか。 
ご指示下さい 

設計図書 A-02 6.2.2に記載のとおり。 
 

 


